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Введение 
Вопрос определения векторов тока и напря-
жения в распределительной электрической сети 
(РЭС) на основе полученных одновременно за 
один и тот же интервал наблюдения измерений 
действующих значений токов и напряжений, а 
также активных и реактивных мощностей в начале 
линии и у каждого абонента РЭС, выполняемых 
автоматизированной информационно-измеритель-
ной системой контроля и учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ), рассматривался в ряде работ [1–4]. 
При этом отмечается возможность получения ука-
занных векторов без использования значений со-
противлений межабонентских участков магист-
ральной линии (МЛ), которые являются неопреде-
ленными параметрами, изменяющимися в зависи-
мости от внешних условий (температура, влаж-
ность). Таким образом, по мнению авторов, стано-
вилось возможным нахождение (идентификация) 
параметров схемы замещения РЭС, что является 
очень важным обстоятельством, поскольку может 
позволить осуществлять оперативную диагностику 
функционального состояния сети с целью контро-
ля ее уровня надежности [5, 6] и проводить мони-
торинг потерь электроэнергии в режиме реального 
времени. В работах [7–10] рассматривается задача 
определения параметров схемы замещения линий 
сети с использованием векторов токов и напряже-
ний в РЭС, получаемых от устройств PMU (Phasor 
Measurement Unit), которые осуществляют син-
хронные векторные измерения [11, 12]. Отметим, 
что разработаны и менее затратные способы [13, 
14] синхронных векторных измерений. Однако 
широкое внедрение достижений в области син-
хронных векторных измерений в АИИС КУЭ на 
настоящем этапе развития науки и техники за-
труднительно, так как экономический результат не 
покрывает их стоимость. Важным приложением 
определения векторов тока и напряжения в РЭС 
является их использование для разработки мето-
дов обнаружения несанкционированного отбора 
электроэнергии (НОЭ) – его координат и объема. 
Вопросу обнаружения НОЭ в РЭС посвящен ряд 
работ [15–24], в которых отмечается необходи-
мость применения интеллектуальных счетчиков 
электроэнергии, входящих в состав Smart-Grid. 
Поэтому вопрос определения векторов тока и на-
пряжения в распределительной сети по данным 
АИИС КУЭ является актуальным и требует своего 
развития. Отметим, что необходимость синхрон-
ных векторных измерений обусловлена трудно-
стью однозначного определения режима РЭС дру-
гими способами. 
В представленной нами работе дано теорети-
ческое обоснование и практический расчет, указы-
вающий на неработоспособность предложенной в 
работе [3] методики определения векторов тока и 
напряжения в РЭС по данным АИИС КУЭ. Пред-





ная сеть напряжением 0,4 кВ, в которой установ-
лена АИИС КУЭ (рис. 1), состоящая из головного 
счетчика электроэнергии (ГСЭ)    и счетчиков 
электроэнергии абонентов (СЭА):   
      
 , 
  
      
 ,   
      
 , где       – фазы элек-
трической сети;   – числовой индекс, обозна-
чающий количество ответвлений абонентов сети. 
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Рассматривается вопрос определения векторов тока и напряжения в трехфазной распределительной 
электрической сети (РЭС) напряжением 0,4 кВ. Считается, что сопротивления межабонентских участков 
РЭС являются неизвестными вследствие того, что они могут существенным образом зависеть от внеш-
них факторов (температура, влажность и др.). В распределительной сети функционирует автоматизиро-
ванная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ), средст-
вами которой производятся одновременные измерения для одного и того же интервала наблюдения дей-
ствующих значений тока и напряжения, а также активной и реактивной мощностей в начале РЭС и у 
каждого ее абонента. Проведен анализ предложенного ранее «метода идентификации недоступных для 
измерения и контроля токов и напряжений», который базируется на определении векторов тока и на-
пряжения путем синтеза идентификатора динамики нагрузки с использованием относительных величин 
и констант для их формирования. Показаны его недостатки, и представлен новый метод решения ука-
занной задачи. Полученные результаты могут быть полезны при разработке специального программного 
обеспечения подсистем мониторинга электрического состояния, реализуемых в составе АИИС КУЭ. 
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ГСЭ выполняет измерительные, вычислительные и 
коммуникационные функции, дистанционно взаи-
модействуя с СЭА. Остальные обозначения:    , 
   ,     – трехфазная система питающих ЭДС, 
представленная в комплексном виде;   
        
 , 
  
        
 ,   
        
 ,   
        
  – комплексные 
сопротивления межабонентских участков питаю-
щей линии;   
      
 ,   
      
 ,   
      
  – ком-
плексные сопротивления нагрузки абонентов (по-
требителей).  
Приняты следующие допущения. 
1. В рассматриваемом интервале времени рас-
пределительная сеть функционирует в нормальном 
(безаварийном) несимметричном режиме. 
2. Каждый из счетчиков по командному сиг-
налу от ГСЭ за интервал времени порядка 0,1 с 
может измерить активную    
  и реактивную    
  
мощность, а также действующие значения напря-
жения     и тока     у соответствующего  -го по-
требителя (абонента) электроэнергии (     ) и в 
начале контролируемого участка:    
 ,    
 ,    ,    , 
где   – переменная, обозначающая фазы       
рассматриваемой сети. 
3. Одновременно измеренные данные СЭА: 
   
 ,    
 ,    ,    , (     ,         ) по каналам 
связи передаются в ГСЭ, где имеются данные:    
 , 
   
 ,    ,     (       ) для того же момента вре-
мени. 
Задача заключается в том, чтобы на основе 
указанных измеренных данных определить ком-
плексные векторы токов                    и на-
пряжений                   , советующих дейст-
вующему в РЭС режиму, где          
    , 
         
     – комплексные напряжения и токи в 
РЭС (     ,        ). Начальные фазы    , 
    для несимметричной трехфазной сети можно 
записать следующим образом: 
        , 
             , 
             , 
        ,          (1) 
             , 
             , 
где              ,      ,        . 
 
Теоретическая часть 
Построим векторную диаграмму (рис. 2) то-
ка и напряжения первого абонента (   ) одно-
именной фазы   сети. Примем    
         
(       ), т. е. на входе цепи (сети) действуют 
номинальные симметричные напряжения с моду-
лями            , которые измеряются 





Рис. 2. Представление на комплексной плоскости пере-
менных     ,     ,     ,     , записанных для первых (   )  
 абонентов одноименных фаз   сети и их связь с    ,     
 
Определим согласно [3]    
  следующим обра-
зом:    
     
     , где             – модуль 





Рис. 1. Схема контролируемого участка трехфазной РЭС с установленной АИИС КУЭ 
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известный на основе измерений его напряжения 
    и тока    , выполняемых СЭА (  
 
). 
Согласно [3] далее вводятся новые комплекс-
ные переменные: 
     
    
   
 ,       
    
   
 ,         .      (2) 
Так как  
   
 
   
      
   
   
,         ,      (3) 
очевидно, что 
     
   
   
  
         
    ,  
     
   
   
  
         
    ,       (4) 
       ,         . 
Таким образом, в треугольнике ОАВ (см. рис. 2) 
сторона ОА равна ОB. 
Рассмотрим полученные в [3] коэффициенты 
   ,    , используемые для нахождения    : 
                                 , 
                            ,     (5) 
           
   
   
 ,         . 
Согласно рис. 2 можно записать: 
               ,  
              ,  
      ,          (6) 
                          ,        . 
Очевидно, что при         (       ) ко-
эффициенты    ,     равны нулю: 
     ,       ,         .      (7) 
Таким образом, не удастся найти    , а, со-
ответственно, и            , где       
          
    
    является известным (измеряется 
СЭА  
 
). Вследствие этого методика определения 
комплексных векторов токов и напряжений, пред-
ставленная в [3], не позволяет решить сформули-
рованную задачу. 
Предлагаемый метод. Рассмотрим нулевой 
контур (   ) РЭС при условии    
 
    
     
(               ). Комплексы входного тока     
 
  
(               ) известны (измеряются ГСЭ): 
    
 
    
          
     , 
    
 
     
    ,             ,      (8) 
              
    
   . 
Тогда запишем напряжения в нулевом конту-
ре (   ) так: 
               
 




  ,    (9) 
где  
         
           
 ,        
    , 
     
 
     
 
            
           
 , 
     
 
      
   
    
  
,                . 
Тогда согласно (9) неизвестными для нулево-
го контура (   ) всех фаз   являются:            
           . При этом параметры  
 
             од-
нозначно определяются через       . Поэтому не-
обходимы только два уравнения для нахождения 
неизвестных. 
Для этого запишем (9) для двух произвольных 
фаз, например,   и   в виде: 
   
    




    




    




    
        
 
  
,  (10) 
тогда согласно рис. 3 можно получить систему из 
двух уравнений с неизвестными       : 
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      (11) 
  
   
     




    
      
       , 
    
      
       . 
Решив систему (11), найдем искомые        
и, соответственно,               . Далее с учетом 
(1) станут известны комплексы:          
     
(       ).  
 
Рис. 3. Графическая интерпретация уравнений (10) и (11) 
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Затем определим комплексы токов первых або-
нентов следующим образом:          
          , 
где    ,      – известные параметры, которые из-
меряются СЭА. Далее найдем токи:     
 
     
 
     ; 
     
 
     
 
      (       ) и продолжим расчет 
аналогично описанному для нулевого контура. 
 
Практическая часть 
Рассмотрим трехфазную электрическую цепь 
(рис. 4). Модули действующих значений питаю-
щих напряжений фаз зададим так:          
        В. Комплексные сопротивления фаз-
ных и нулевых проводников межабонентских уча-
стков одинаковы   
 
   
  на всех участках   каж-
дой из фаз   и заданы в следующем виде:   
 
  
   
                     Ом (       ), 
что соответствует трем метрам кабеля АПВ сече-
нием 70 мм
2
 [25]. Индуктивное сопротивление 
одножильного кабеля 5АПВ 170 определялось на 
частоте 50 Гц согласно [26] с учетом расположе-
ния его жил в одной плоскости на расстоянии двух 
диаметров. 
Для расчетов использованы исходные данные 
нагрузок сети (табл. 1). Расчет цепи проводился в 
Mathcad методом узловых напряжений. Результа-
ты расчета представлены в табл. 2. Следует отме-
тить, что фазовые углы в табл. 2 записаны с уче-
том выражений (1). Результаты расчета коэффици-
ентов    ,     (     ,        ) согласно мето-
дике [3] представлены в табл. 3.  
Таким образом, сделанные в теоретической 
части представленной работы выводы, касающие-
ся неработоспособности методики [3], подтвер-
ждаются результатами практических расчетов. 
На основе результатов табл. 2, которые бра-
лись в качестве исходных данных, был выпол-
нен символьный расчет [27] уравнений (11) в 
Mathcad. Получены следующие результаты: мо-
дуль –             Ом; аргумент –      





Рис. 4. Трехфазная электрическая цепь с тремя (   ) ответвлениями  




Абоненты фаз сети Модули   и начальные фазы   сопротивлений нагрузки абонентов 
№  
абонента 
Фаза сети   , А  , Ом  , эл. град         
1 
  40 5,5 45,0000000 0,707 
  2 110,0 11,4783400 0,980 
  10 22,0 66,4218215 0,400 
2 
  20 11,0 11,4783400 0,980 
  20 11,0 45,0000000 0,707 
  4 55,0 66,4218215 0,400 
3 
  10 22,0 11,4783400 0,980 
  5 44,0 66,4218215 0,400 
  22 10,0 66,4218215 0,400 
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Таким образом, предлагаемый в настоящей 
работе метод, представляющий собой систему 
уравнений (11), имеет аналитическое решение и 
дает значения сопротивлений межабонентских 
участков РЭС, соответствующие фактическим. 
 
Заключение 
Рассмотрена проблема определения векторов 
токов и напряжений в трехфазной распредели-
тельной сети напряжением 0,4 кВ при неизвестных 
сопротивлениях межабонентских участков РЭС на 
основе выполняемых АИИС КУЭ одновременных 
измерений за один и тот же интервал наблюдения 
действующих значений токов и напряжений, а 
также активной и реактивной мощностей в начале 
распределительной сети и у каждого ее абонента. 
Представлено теоретическое обоснование и 
практический расчет, указывающий на неработо-
способность предложенного ранее [3] метода 
идентификации недоступных для измерения и 
контроля токов и напряжений, определяющих 
электрическое состояние межабонентских участ-
ков магистральной линии в режиме реального 
времени. 
Предложен новый метод вычисления векто-
ров тока и напряжения в распределительной сети 
при условии, что сопротивления межабонентских 
участков РЭС неизвестны, а сопротивления фаз-
ных и нулевого проводов в пределах одного межа-
бонентского участка являются одинаковыми. 
Полученные результаты помогут в дальней-
шем развитии подсистем мониторинга электриче-
ского состояния в составе АИИС КУЭ. 
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Таблица 2 
Результаты расчетов режима работы трехфазной электрической цепи 
Абоненты фаз сети Модули и фазы расчетных значений токов и напряжений абонентов 
№ або-
нента 
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  0,999086 0,999086 0,199817 0 0 
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  0,998948 0,998948 0,199790 0 0 
  1,000150 1,000150 1,095610 0 0 
  0,999852 0,999852 1,095283 0 0 
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ON DETERMINATION OF CURRENT AND VOLTAGE VECTORS  
IN THE DISTRIBUTION NETWORK ACCORDING TO AIMS EMA 
 
M.I. Danilov, mdanilov@ncfu.ru, 
I.G. Romanenko, irina_romanenko_@mail.ru 
North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russian Federation 
 
The paper deals with the problem of determining current and voltage vectors in a three-phase distribution 
electric network (DEN) with 0.4 kV voltage. It is believed that the resistances of the inter-subscriber DEN sec-
tions are unknown due to the fact that they can substantially depend on external factors (temperature, humidity, 
etc.). An automated information-measuring system of electricity monitoring and accounting (AIMS EMA)  
is functioning in the distribution network. Effective values of current and voltage, active and reactive power at 
the beginning of the monitored section of the DEN and at each of its subscribers are measured with AIMS EMA 
means simultaneously for the same observation interval. The authors analyzed the previously proposed “method 
of identifying currents and voltages inaccessible for measuring and monitoring”, which is based on the determi-
nation of current and voltage vectors by synthesizing an identifier of load dynamics using relative values and 
constants for their formation. Its shortcomings are shown and a new method for solving this problem is presented. 
The results obtained can be useful in the development of special software of subsystems for monitoring the elec-
trical state, implemented as part of AIMS EMA. 
Keywords: current vector, identification method, distribution network, three-phase circuit. 
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